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Приложение № 7

к договору  оказания услуг по передаче электрической

энергии  от «___» _______200   г № __________

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия Заказчика и Исполнителя при оформлении (переоформлении) актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности   электроустановок и сооружений напряжением до и выше 1000 В.

По тексту настоящего Регламента читать «Исполнитель» как «Исполнитель-2».

1. Настоящий Регламент определяет порядок распределения функций Заказчика и Исполнителя при выполнении работ по оформлению (переоформлению) актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до и выше 1000 В (далее –Акт разграничения).
2. Акты разграничения оформляются Исполнителем на бланках типовой формы (Приложения №№ 1 и 2 к Регламенту).
3. Акты разграничения оформляются для электроустановок:
3.1.  Напряжением — выше 1000 В — в 5 (пяти) экземплярах, которые хранятся:

- у Исполнителя - 3 экземпляра;

- у Заказчика - 1 экземпляр;

- у Потребителя - 1 экземпляр.

3.2. Напряжением— до 1000В — в 3 (трех) экземплярах, которые хранятся:

- у Исполнителя - 1 экземпляр;

- у Заказчика - 1 экземпляр;

- у Потребителя - 1 экземпляр.

3.3. Акты разграничения (при наличии технической возможности) оформляются в электронном виде. 

3.4. Акт разграничения подписывается уполномоченными лицами и скрепляются печатями в следующем порядке: Исполнитель, Потребитель, Заказчик.
4. Акт разграничения при оформлении на постоянный срок - оформляется на срок не более 10 лет, при оформлении на временный срок – оформляется на срок действия разрешения на присоединение мощности.

5. Акты разграничения переоформляются в обязательном порядке:

- при истечении срока их действия;

- при изменении присоединенных мощностей Потребителя;

- при изменении схем внешнего энергоснабжения Потребителя;
- при изменении категории надежности энергоснабжения Потребителя;

- при изменении владельца энергопринимающего оборудования;

6. При подключении субабонентов переоформляется приложение №2 к Акту разграничения.
7. При переоформлении Актов разграничения не требуется переоформление ранее выданных разрешений на присоединение мощности при наличии договора энергоснабжения.

8. Каждому Акту разграничения Исполнитель присваивает «сквозной» номер. Номер акта имеет следующую структуру: номер договора энергоснабжения (№ абонента)/ порядковый номер. При переоформлении Акта разграничения ему присваивается новый номер. В новом акте разграничения делается запись: «Взамен акта от «___»____________г. №_____».

10. Акт разграничения должен содержать следующие сведения:

- о границах балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности;                                                             
- о внутренних линиях (связи) между РУ, по которым осуществляется резервирование нагрузки Потребителя или субабонента от данного или другого РУ;

- о схеме подключения, распределения и резервирования нагрузок Потребителя и субабонента с коммутационными аппаратами, устройствами РЗА и их параметрами;

- о типе и параметрах приборов учета электроэнергии, параметрах измерительных трансформаторов;

- о потерях электрической энергии в сети Потребителя или субабонента от места установки приборов учета  до границы балансовой принадлежности;

- о параметрах генераторов (автономных источников питания), условиях и режимах их параллельной работы с Сетью Исполнителя;
- о компенсаторах реактивной мощности;

- об агрегатах бесперебойного питания;

- о диспетчеризации и обслуживании электрических сетей;

- об ответственности за состояние контактов на границе балансовой принадлежности;
- о согласовании сроков и порядка проведения ремонтных работ.

11. Если Потребитель имеет один договор энергоснабжения на комплекс зданий, расположенных на одной территории, и выделенная ему мощность распределяется по нескольким РУ, то оформляется один Акт разграничения, а распределение выделенной мощности по РУ оформляется на нескольких приложениях № 1 к Акту разграничения, в которых поясняется распределение выделенной мощности. 
12. Количество приложений № 2 к Акту разграничения определяется схемой РУ Потребителя, технической возможностью отражения на одной схеме всех субабонентов, ее наглядностью и периодом времени оформления подключения субабонентов.

13. Если на границе балансовой принадлежности Исполнителя подключены несколько Потребителей, то на каждого Потребителя оформляется отдельный Акт разграничения. 

14. На однолинейной схеме (приложение № 1 к Акту разграничения), отражающей воздушные линии электропередачи, указываются две–три опоры, к которым подключен «ввод» Потребителя. Полная схема сети 0,4 кВ не требуется.
15. На однолинейной схеме (приложение № 1 к Акту разграничения), отражающей кабельные сети 0,4кВ, смежные вводы 0,4 кВ отражаются в упрощенной форме.
16. Полностью оформленный Акт разграничения не должен иметь исправлений, незаполненных граф или полей. В незаполняемых графах таблиц, полях текста ставится прочерк.

17. При отсутствии подписи или печати одной из Сторон Акт разграничения считается недействительным.
Приложения к Регламенту:

1. Приложение № Р7-1. «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением выше 1000 В» (Форма № 1).

2. Приложение № Р7-2. «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В» (Форма № 2).

Заказчик                                                              Исполнитель
___________________________                         _____________________________

___________________________                         _____________________________ 

«____»_______________200   г.                            «____»________________200  г.

